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DEMONTAZA IN SANACIJA/ IZOLACIJE
4 X ZIDNO TESNILO DN100/200-233

4 X ZAKLJUCNA KAPA DN100/200
V PRIMERU POTREBE ZAMENJATI CEM

IN PODPORE V OB

2 X TEMELUNA PLOSCA

2 X CESTNA KAPA

POKROVE KINETE ODSTRANITI V DOLZINI

STEN% KINETE NA MESTU VGRADNJE PIPE \
KINETO 66X43 NA OBEH KONCIH ZAKLJWU
BETONSKO STENO DEBELINE 10 cm
KINETO POKRITI Z OBSTOJECIMI ALl
NOVIMI POKROV, STIKE ZATESNITH

IN IZVESTI HIDROIZOLACIJO

CCA. 3 m
PORUSITI

U ODPRTJA KINETE.

Datum: Odg. projektant

|
Sprememba:

Opis spremembe:

(= energetika Jjubljana

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Verovskova 62, 1000 Ljubljana

Investitor:

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.0., Verovdkova 62, 1000 Ljubljana

Naziv objekta:

VGRADNJA ZAPORNIH PIP V STEPANJSKEM NASELJU

Vrsta projekta:

o 5.1 NACRT VROCEVODA Pz
Ime in priimek Ident. &t. 1ZS| Naslov risbe:

s | b Jokos, waie | 5015 ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV

Odg. projektant: | P. Jakog, u.d.i.s. S—0158 VGRADNJA PIP TOCKA 1

Projektant: 3t. projekta: 35/C-2100

Sodelavec: St. natrta: 35/C-2100

Datum izdelave: MAJ 2018 Merilo: M 1:250 St. risbe: Q2
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