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2 x PREDIZOLIRANA PIPA DN50//125

IZREZ ODSEKA VROCEVODA V DOLYINI PIPE
DEMONTAZA IN SANACIJA 1ZOLACIE

4 X ZIDNO TESNILO DN50/125-159

T X ZAKLJUCNA KAPA [Eﬁ)/f}

V PRIMERU POTREBE ZAMENJATI CEVI
IN PODPORE V OBSEGU 'ODPRTIA’ KINETE.
2 X TEMELINA PLOSCA-

7 X CESTNA KAPA

POKROVE KINETE ODSTRANITI V DOLZINI
CCA. 3 m

STENE KINETE-NA MESTU VGRADNJE PIPE
PORUSIT — :

KINETO56%35 NA OBEH KONCIH ZAKLJUCIT| .Z
—1

BETONSKO STENO DEBELINE 10 cm
KINETO POKRITI Z OBSTOJECIMI Al?P793
NOVIMI-POKROVI, STIKE ZATESNIT

IN 1ZVESTI “HIDROIZOLACIJO

29

Sprememba:
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Investitor:
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Naziv objekta:
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