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LEGENDA:

arhitektura, projektiranje in inzeniring d.o.o., Trzna ulica 8, SI-1000 Ljubljana, tel: 01 4322 352, fax: 01 4325 224 I rO\/O

OBNOVA KOGENERACIJSKEGA POSTROJENJA V TOS s spremljajodimi posegi

1:50

risbe preureditve dizel agregata

opombe:

+0,00 = 304,60 m abs.

Nacrt oz. izdelava le tega je intelektualna lastnina arhitekta in je s tem avtorsko za$citen. Vsaka uporaba, objava, razmnoZevanje, predelava ali posredovanje tretji osebi v povezavi z
drugim delom ali drugim projektom zahteva pismeno odobritev avtorja arhitekta. S prevzemom tega nacrta se izvajalec zavezuje upostevati navedene pogoje. Napisane mere na risbi
imajo prednost pred grafic¢no prikazanimi merami. Izvajalec se zavezuje odgovorno preveriti vse mere in pogoje v povezavi z njegovim delom na gradbi$¢u. Za odstopanja glede
narisanih in pisno dogovorjenih navodil je potrebno takoj pisno obvestiti arhitekta oz. nadzor. Pred pri¢etkom del je potrebno arhitektu predloZiti veljavne izvedbene (delavniske) nacrte.

investitor: ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.0. vrsta proj. dok.:
Verovskova 62, SI-1000 Ljubljana P G D
objekt: Obnova kogeneracijskega postrojenja v TOS in obnova 8t. projekta: 59113 | 8t nacrta: 10/2013-A
sr. nap. stikalis¢a (tp768 in tp612) vkljucno z en. transf. datum izdelave: november 2013 | merilo: 1:50

odg. vodja projekta: Bogdan Megli¢ inZ.stroj. 1ZS S-0252 | vsebina risbe: risbe preureditve dizel agregata
odgovorni projektant: Boris Volk u.d.i.a. ZAPS A-0154 | vrsta naérta: arhitektura
projektanti: Miha Volk u.d.i.a. ZAPS A-1540 | $t. mape: 3t. lista:
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